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Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Laboratorios Agroalimentarios de Catalufia nim. 610

INFORME DE ENSAYO namero de informe: Rr2025_ 05560 1[I
Identificacion del Cliente
Nombre AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG Direccion
Teléfono 973324000 carrer Doctor Gassaol, 1

25264 Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)

Identificacion de la Muestra

Tipo de muestra **Ajgua de consum huma Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Recogida por Tecnic intermediari Fecha Recepcion 12/02/2025
Procedimiento Muestreo Tecnic intermediari Fecha Inicio Analisis 12/02/2025
Motivo de control Comprovacio per al client Fecha Final Andlisis 21/02/2025
Envase Veure Observacions Fecha Emision Informe  51/02/2025
Conservacion laboratorio  Refrigerada
Referencia laboratorio R/ 8630
Referencia muestra PUVBELP0589C032025020
Referencia mostra **96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
Referencia mostra *VILANOVA DE BELLPUIG
Descripcio laboratori Liquid transparent amb envas de plastic
FISICOQUIMIC

Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre
* Olor 0 index diluci6 <= Diluci6 3 a 25°C PNT001Q Panell d'olor intern
* Gust 0 index diluci6 <= Dilucié 3 a 25°C PNT 002 Q Paneilrlfeemsabor
* Color 5mg/l Pt/Co <=15mg/I PYCo PNT003Q index Pt/Co

pH 8,3 unitats pH = 6,5-9,5 unitats pH PNT006 Q  Potenciometria

<= 2500 uS/cm a 20

Conductivitat 500 pS/cm oC PNT005Q  Electrometria
<=4,0U.N.FEnla
Terbolesa 1,2 UN.F. xar>i</ac1) %?pggttrg)euc'o PNT095Q  Nefelometria
distribucio
* Amoni <0,10 mg/I <= 0,50 mgl/l PNT 020 Q ESpeCGr\(/Jf\t;tlc;metria
MICROBIOLOGIC
Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre
. L <= 1,0E+2 ufc/mlien
* Ef;lgrgpztg 98 Bacteries aerobies # 2,30E+2 ufc/ml | Sortida tractament Ug'ZEz'Z',E_lNQ'Q%O
<=1,0E+3 ufc/ml '
. Recompte de Clostridium UNE-EN I1SO
perfringens 0 ufc/100ml 0 ufc/100 ml 14189:2017
. . . . UNE-EN ISO
Recompte d'Escherichia coli 0 ufc/100m| 0 ufc/100 ml 9308/1:2014
. . # 5 ufc/100ml UNE-EN ISO
Recompte de Coliforms totals valor estimat 0 ufc/100 mi 9308/1:2014
. : . . UNE-EN ISO
Recompte d'Enterococs intestinals 0 ufc/100m| 0 ufc/100 ml 7899-2:2001
* Recompte de Colifags Somatics <1 UFP/100m| 0 UFP/100 ml UNE-EN SO

10705-2:2002
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INFORME DE ENSAYO

Identificacion del Cliente

LABORATORI ROISER, S.L.
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TIno. 973 53 44 24 laboratoriroiser@laboratoriroiser.es www.laboratoriroiser.es

Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
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por la acreditacion de ENAC

NUumero de informe: R/2025_05560|||||||||

Nombre

Teléfono 973324000

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

Direccion

carrer Doctor Gassol, 1
25264 Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)

Identificacion de la Muestra

Tipo de muestra
Recogida por
Procedimiento Muestreo
Motivo de control
Envase

Conservacion laboratorio
Referencia laboratorio
Referencia muestra
Referéncia mostra
Referéncia mostra
Descripcio laboratori

R/ 8630

**Ajgua de consum huma
Técnic intermediari
Técnic intermediari
Comprovacio per al client
Veure Observacions
Refrigerada

PUVBELP0589C032025020
**96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
**VILANOVA DE BELLPUIG

Liquid transparent amb envas de plastic

Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Fecha Recepcion 12/02/2025
Fecha Inicio Andlisis 12/02/2025
Fecha Final Analisis 21/02/2025
Fecha Emision Informe  51/02/2025

FISICOQUIMIC

Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre

* Clorur de Vinil <0,10 pg/I <=0,50 pg/l GC-MS

* Fluorurs <0,40 mg/l <=1,5 mg/l PNT 017 Q Cromatografia idnica

* Clorurs 42 mg/l <=250 mg/l Cromatografia lonica

* [ndex de langelier I'nf d%fdl'alﬁ]ré'éﬂt; +/- 0,50 PNT 094 Q Calcul

* Acrilamida <0,03 pg/l <=0,10 pg/l LC-MS

* Bromats <2,5 pg/l <= 10 pg/l PNT 017 Q Cromatografia idnica

* Cianurs <10 pg/l <=50 pg/l Espectrofotometria
Nitrats 5,7 mg/l <= 50 mg/l PNT 027 Q ESpethJr\‘/J_f\‘;tlgmet”a

* Nitrits <0,15mg/l <=0,50 mg/I PNT 017 Q Cromatografia idnica

* Hidrocarburs Policiclics Aromatics <0,010 pg/l <=0,10 pg/l GC-MS

* Benzo (b) fluoranté <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS

* Benzo (k) fluorante <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS

* Benzo (ghi) perilé <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS

* Inde(1,2,3-cd)piré <0,010 pg/l NA PNT 024 Q GC-MS/MS

* Benzo (a) piré <0,0030 pg/l <=0,010 pg/L PNT 024 Q GC-MS/MS

* Benzé <0,20 pg/l <=1,0 pg/l PNT 093 Q GC-MS

* Total de plaguicides <0,010 pg/I <=0,50 pg/l PNT 024 Q GC-MS/MS
1,2-Dicloroeta <0,50 ug/l <=3,0 ug/l PNT 093 Q GC-MS
Suma de trihalometans 58 g/l <=100 pg/L PNT 093 Q GC-MS
Tricloroetilé + Tetracloroeté <1,0 pg/l <=10 pg/l PNT 093 Q GC-MS
Bromodiclorometa 15 pg/l NA PNT 093 Q GC-MS
Bromoform <5,0 pg/l NA PNT 093 Q GC-MS
Cloroform 43 g/l NA PNT 093 Q GC-MS
Dibromoclorometa <5,0 pg/l NA PNT 093 Q GC-MS

* Clor residual lliure in situ 0,3 mgl/l <=1,0 mg/l Colorimetria

* Clor residual combinat in situ <0,10 mg/l <= 2,0 mg/l Calcul

* Oxidabilitat al permanganat <0,50 mg O%I <=5,0 mg O%| PNT 009 Q Volumetria

* Microcistina LR <0,25 pg/l <=1 pg/l HPLC-MS

* Bisfenol a <0,05 pg/I <=2,5 ugll GC-MS
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INFORME DE ENSAYO

Identificacion del Cliente

LABORATORI ROISER, S.L.

Av. de la Noguera, 8 25200 CERVERA

Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
Laboratorios Agroalimentarios de Catalufia nim. 610
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ENSAYO
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N°1348 / LE2363

Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Nombre

Teléfono 973324000

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

Direccion
carrer Doctor Gassol, 1
25264 Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)

Identificacion de la Muestra

Tipo de muestra
Recogida por
Procedimiento Muestreo
Motivo de control
Envase

Conservacion laboratorio
Referencia laboratorio
Referencia muestra
Referéncia mostra
Referéncia mostra
Descripcio laboratori

**Ajgua de consum huma
Tecnic intermediari

Tecnic intermediari
Comprovacio per al client
Veure Observacions
Refrigerada

R/ 8630
PUVBELP0589C032025020
**96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
**VILANOVA DE BELLPUIG
Liquid transparent amb envas de plastic

Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Fecha Recepcion 12/02/2025
Fecha Inicio Andlisis 12/02/2025
Fecha Final Analisis 21/02/2025

Fecha Emision Informe  51/02/2025

FISICOQUIMIC

Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre

* Clorits <0,20 mg/l <= 0,70 mg/l Cromatografia i6nica

* Clorats 0,32 mg/l <=0,70 mg/I Cromatografia i6nica

* Epiclorhidrina <0,03 pg/I <=0,10 pg/l GC-MS
Suma de substancies

* perfluoroalquiliques i <0,075 pg/l <=0,10 pg/l LC-MS/MS
polifluoroalquiliques (PFAS)

+ Acid perfluorooctanoic (PFOA) <0,002 pg/l <=0,07 pg/L HPLC-MS

. '(APC'I:%%(;rﬂuorooctanosulfonlc <0,002 g/l <=0,07 uglL HPLOAMS

* Acid perfluorononanoic (PFNA) <0,002 pg/l <=0,07 pg/L HPLC-MS

. ,(APCILde))(gr)fIuorohexansulfomc <0,002 pg/! <=0,07 pglL HPLC-MS

* Suma d'acids haloacetics <15 pg/l <=60 pg/l LC-MS/MS

* Acid monocloroacétic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS

= Acid dicloroacétic <3,0 g/l NA LC-MS/MS

* Acid tricloroacétic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS

* Acid monobromoacetic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS

* Acid dibromoacetic <3,0 pg/l NA LC-MS/MS
Bor <0,10 mg/l <=1,5mgl/l PNT 087 Q ICP-MS
Sodi 30 mgl/l <= 200 mg/l PNT 087 Q ICP-MS

* Sulfats 84 mgll <=250 mg/l cl
Crom <0,50 pg/l <= 50 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Manganés 9,7 ugl/l <=50 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Ferro 43 pgl/l <= 200 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Niquel 2,5 ugl/l <= 20 ug/l PNT 087 Q ICP-MS
Coure 0,021 mg/l <= 2,0 mg/l PNT 087 Q ICP-MS
Arsenic 2,1 pglfl <= 10 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Seleni <2,5 g/l <=20 pgl/l PNT 087 Q ICP-MS
Alumini 66 pg/l <= 200 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Cadmi <0,20 pg/l <=5,0 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
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Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Laboratorios Agroalimentarios de Catalufia nim. 610

INFORME DE ENSAYO Ntmero de informe: R/2025_05560|||||||||| ||||||||||" |||
Identificacién del Cliente
Nombre AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG Direccion

carrer Doctor Gassol, 1

Teléfono
973324000 25264 Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)

Identificacion de la Muestra

Tipo de muestra **Ajgua de consum huma Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Recogida por Tecnic intermediari Fecha Recepcion 12/02/2025
Procedimiento Muestreo Tecnic intermediari Fecha Inicio Andlisis 12/02/2025
Motivo de control Comprovacio per al client Fecha Final Andlisis 21/02/2025
Envase Veure Observacions Fecha Emision Informe  51/02/2025
Conservacion laboratorio  Refrigerada
Referencia laboratorio R/ 8630
Referencia muestra PUVBELP0589C032025020
Referencia mostra **96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
Referencia mostra *VILANOVA DE BELLPUIG
Descripcio laboratori Liquid transparent amb envas de plastic
FISICOQUIMIC
Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre
Antimoni <0,50 pg/l <=10 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Mercuri <0,25 g/l <=1,0 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Plom 1,9 pg/l <= 10 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
Urani <2,5 pg/l <=30 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
. Acid perfluorobutanosulfonic
(PFBS) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
* Acid perfluorobutanoic (PFBA) <0,005 pg/l NA LC-MS/MS
. Acid perfluorodega sulfonic
(PFDS) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
* Acid perfluorodecanoic (PFDA) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
. Acid perfluorododega sulfonic
(PEDOS) <0,002 ug/l NA LC-MS/MS
. Acid perfluorododecanoic
(PEDODA) <0,002 ug/l NA LC-MS/MS
. Acid perfluorohepta sulfonic
(PFHpS) <0,002 pg/I NA LC-MS/MS
« Acid perfluoroheptanoic (PFHpA) <0,01 pg/l NA LC-MS/MS
* Acid perfluorohexanoic (PFHXxA) <0,01 pg/!l NA LC-MS/IMS
. Acid perfluorononanosulfonic
(PFNS) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
. Acid perfluoropentanosulfonic
(PFPeS) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
| FiSICO-QUIMICO
Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre
. Acido perfluoropentanoico
(PEPeA) <0,01 pg/I NA LC-MS/MS
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Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
Los ensayos y actividades marcados
con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Laboratorios Agroalimentarios de Catalufia nim. 610

INFORME DE ENSAYO Numero de informe: R/2025_05560|||||||||| ||||||||||" |||
Identificacién del Cliente
Nombre AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG Direccion I
Teléfono carrer Doctor Gassol, 1
973324000 25264 Vilanova de Bellpuig (LLEIDA)
Identificacion de la Muestra
Tipo de muestra **Ajgua de consum huma Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Recogida por Tecnic intermediari Fecha Recepcion 12/02/2025
Procedimiento Muestreo Tecnic intermediari Fecha Inicio Andlisis 12/02/2025
Motivo de control Comprovacio per al client Fecha Final Andlisis 21/02/2025
Envase Veure Observacions Fecha Emision Informe  51/02/2025
Conservacion laboratorio  Refrigerada
Referencia laboratorio R/ 8630
Referencia muestra PUVBELP0589C032025020
Referéncia mostra **96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
Referencia mostra **VILANOVA DE BELLPUIG
Descripcio laboratori Liquid transparent amb envas de plastic
| FISICOQUIMIC
Determinacion Resultado Valor Paramétrico P.N.T. Metodologia Incertidumbre
. Acid perfluorotrideca sulfonic
(PFTris) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
= Acid perfluorotridecanoic (PFTrDA) <0,002 pg/l NA LC-MS/MS
Acid perfluoroundeca sulfonic
* < -
(PFUNS) 0,002 pg/l NA LC-MS/MS

. Acid perfluoroundecanoic
(PEUNDA) <0,01 pg/l NA LC-MS/MS

Laboratori Roiser, S.L. esta adecuado al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Organica 03/2018 de 5 de diciembre (LOPD). Pégina 5de 6
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Reconocido por la Generalidad de Catalufia en el Registro de
Los ensayos y actividades marcados

con un (*) no estan amparados
por la acreditacion de ENAC

Laboratorios Agroalimentarios de Catalufia nim. 610

INFORME DE ENSAYO NUumero de informe: R/2025_O5560|||||||||| ||||||||||" |||
Identificacién del Cliente
Nombre AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG DireCCiéB or G 1
Teléfono 973324000 25264 Vilanova c?zsgéllpuig (LLEIDA)
Identificacion de la Muestra
Tipo de muestra **Ajgua de consum huma Fecha Toma Muestra 12/02/2025
Recogida por Tecnic intermediari Fecha Recepcion 12/02/2025
Procedimiento Muestreo Tecnic intermediari Fecha Inicio Analisis 12/02/2025
Motivo de control Comprovacio per al client Fecha Final Andlisis 21/02/2025
Envase Veure Observacions Fecha Emision Informe  51/02/2025
Conservacion laboratorio  Refrigerada
Referencia laboratorio R/ 8630
Referencia muestra PUVBELP0589C032025020
Referencia mostra **96995-SORTIDA DIPOSIT MUNICIPAL
Referencia mostra *VILANOVA DE BELLPUIG
Descripcio laboratori Liquid transparent amb envas de plastic

*Qbservaciones

Servei prestat mitjangant l'intermediari: Diputacio de Lleida.

Es mesura el clor/brom abans de fer I'assaig per comprovar que el tiosulfat I'na eliminat completament. En cas que la mostra contingui un biocida
diferent dels esmentats anteriorment, els resultats es poden veure afectats si aquest biocida no ha estat neutralitzat.

5 envasos: 2 x 500ml d'envas de plastic esteril amb tiosulfat al 3% Dep. Microbiologia, 1000 ml d'envas de plastic, 1000 ml d'envas de vidre amb
tiosulfat al 3% i 1000 ml vidre borosilicat amb tap de teflon

La incertesa del parametre Aerobis Totals a 22 C° és 2,30E+2 ufc/ml(3,07E+2;1,72E+2)

Legislacidn
Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s"estableixen els criteris técnic-sanitaris de la qualitat de I"aigua de consum, el seu control i
subministrament.

- Los resultados contenidos en el presente informe se refieren nicamente a la muestra ensayada.

- Este informe de ensayo no podra ser reproducido de forma total o parcial sin la autorizacion por escrito de este laboratorio.

- La incertidumbre esta calculada con un factor k=2, que corresponde a un intervalo de confianza del 95%.

- Los parametros marcados en rojo y con el simbolo # delante, incumplen los valores de referencia o valores paramétricos. Si el
resultado de un parametro no incumple en principio los valores de referencia o valores paramétricos pero suméandole o restandole la
incertidumbre los incumple, se considera que este parametro incumple estos valores. Para los parametros que no estan en rojo ni
con el simbolo # delante, el riesgo de falsa aceptacion es igual o inferior al 2%.

- La informacién del apartado "ldentificaciéon de la Muestra" ha sido aportada por el laboratorio, excepto la informacion sefialada con
el doble asterisco ** que ha sido aportada por el cliente, por lo que el laboratorio se descarga de toda responsabilidad. Asimismo
dicha informacioén no queda amparada por la acreditacién de ENAC.

Director Técnico
Ramon Canela

N

Laboratori Roiser, S.L. esta adecuado al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Organica 03/2018 de 5 de diciembre (LOPD). Pégina 6 de 6



