.:% cu I‘Oﬁ ns Informe analitic

Codi de mostra 326-2024-00002316 Data 24/01/2024 Pagina 1/1
Numero d'informe analitic AR-24-XK-005076-01 / 326-2024-00002316
TR AJUNTAMENT VILANOVA DE BELLPUIG

ATlatenci6 de AJUNTAMENT VILANOVA DE BELLPUIG
C/ Pare Pacific, 16
25264 Vilanova de Bellpuig

ESPANA
Contacte per al servei al client :
Referéncia Laboratori 326-2024-00002316 / AR-24-XK-005076-01 Tipus: EX
Descrincié de la mostra Agua potable / Drinking water
Data de recepcio 16/01/2024
Data d'inici de I'analisi : 16/01/2024 Data de finalitzaci6 de I'analisis 24/01/2024
T.mostra/Transport: Recogido/toma muestra Eurofins

La informacié que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripci6 pel client PUVBELP663805A2024010
Terme Municipal Vilanova de Bellpuig Denominaci6 Local CAPT / ENTRADA DIPOSIT
CAPCALERA
VILANOVA DE B. CANAL
D'URGELL + POU DEL
SOLAVILANOVA
DE BELLPUIG- ENTRADA ETAP
Analisis Microbiolégico Resultats (incertesa) Pautes Interpretacio (*)
H9017 H9 Colifags somatics Meétode : Métode intern basat en UNE-EN ISO 10705-2
Colifags somatics 0 (+0.00) UFP/100
mil
COMPUESTOS ORGANICOS Resultats (incertesa) Pautes

Interpretacié (*)

XK215 XK Plaguicida individual Métode : Métode Intern GC-MS

Plaguicida Individual <0.01 pg/l Valor max. 0.1
ug/L (RD
3/2023)|

SIGNATURA

P~ Nuria Sabate

frr”

Quimica validat per: Nuria Sabate
Informe validat electronicament per : Nuria Sabate

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduit integrament i només déna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de I'etapa de mostreig, els resultats apliquen unicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota peticio.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per a obtenir un resultat que pugui ser
comparat amb els limits reglamentaris o especificacions.La incertesa no s'ha tingut en compte per als estandar que ja inclouen incertesa en la
mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades i estan a disposicio del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc digits la descripcié dels quals esta disponible sota peticié.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres XK han estat realitzats en el laboratori Eurofins Analisis Agro , S.A..
Els tests identificats amb el codi de dues lletres H9 han estat realitzats en el laboratori Eurofins Iproma, S.L.

Eurofins Analisis Agro, S.A. Teléfon +34 973 717 000 Eurofins Analisis Agro S.A.,
Partida Setsambs, s/n Fax +34973717033 ESA25244849
25222 Sidamon

analisis.agro@ftib.eurofins.com
Espanya

www.eurofins.es






